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RAPPORT D'ANALYSE V1 N° de dossier : 18-VD-1755
CONTEXTE
But du contrdle :  Autocontréle / Eau potable / Commune de Champagne
Prélévement du :  inconnu Effectué par: Monsieur Tony GLAUSER Date arrivée : 17.04.2018
Remarque : La date de prélévement n'est pas indiquée sur la fiche de prélévement.
Echantillons du dossier ARRRECIRTION
» 18-8707 Eau de source / Captage Saint-Maurice - Conduite d'amenée a la station de traitement - Eau brute -
* 18-8709 Eau de boisson dans le réseau de distribution / Réservoir de la Prise -
* 18-8710 Eau de boisson dans le réseau de distribution / Fontaine Moulin Conforme
* 18-8711 Eau de boisson dans le réseau de distribution / Conforme

N° d'échantillon : 18-8707 - Eau de source

Secteur : Champagne
Lieu de prélevement : bCraLl];t)‘taage Saint-Maurice - Conduite d'amenée a la station de traitement - Eau
VD-MIBIOL
Méthode-N° Paramétre Unité Résultat Norme
VD-MON-L-B-001 Germes aérobies mésophiles UFC/ml 3
VD-MON-L-B-003 Escherichia coli UFC/100 ml non décelé
VD-MON-L-B-005 Enterococcus spp. UFC/100 mli non décelé

N° d'échantillon : 18-8709 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Réservoir de Champagne
Lieu de prélévement : Réservoir de la Prise
Remarque : Le flacon est arrivé vide au laboratoire
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N° de dossier : 18-VD-1755

N° d'échantillon : 18-8710 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-Champagne

Lieu de prélevement : Fontaine Moulin

VD-MIBIOL

Méthode-N° Paramétre Unité Résultat Norme
VD-MON-L-B-001 Germes aérobies mésophiles UFC/mlI 94 max. 300
VD-MON-L-B-003 Escherichia coli UFC/100 ml non décelé max. 0
VD-MON-L-B-005 Enterococcus spp. UFC/100 ml non décelé max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de I'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramétres analysés.

N° d'échantillon : 18-8711 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

VD-MIBIOL
Méthode-N° Paramétre Unité Résultat Norme
VD-MON-L-B-001 Germes aérobies mésophiles UFC/ml 0 max. 300
VD-MON-L-B-003 Escherichia coli UFC/100 ml non décelé max. 0
VD-MON-L-B-005 Enterococcus spp. UFC/100 ml non décelé max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de I'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramétres analysés.

EMOLUMENTS
Emolument:  307.00 CHF (Montant HT)

LE CHIMISTE CANTONAL

P Blacke

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent étre
obtenues sur demande. Ce rapport ne peut étre reproduit, méme partiellement sans I'approbation écrite de son auteur.
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